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Total
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Disjunt.

(A)

QUADRO DE CARGAS - QD

02

300
W
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Seção
(m

m
²)

DIM
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ENTO

150
W

atts

2.800
6,00

30

TOM
ADAS (GERAL E ESPECÍFICO)

100
W

atts

07

400
W

atts

030405

13
1.950

2,50
25

05

600
W

atts

0304
03

01
3.400

2.300

10
1.000

25 25 25

11.450

2,50

2,50

2,50

PONTO DE LUZ NO TETO

ELETRODUTO TETO OU PAREDE 

PONTO DE LUZ NA PAREDE (ARANDELA)

TOM
ADA   2 P+

T  H=
2.20m

 DO PISO ACABADO

TOM
ADA   2 P+

T  H=
1.30m

  DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR PARALELO H=
1.30m

 DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR DUAS TECLAS H=
1.30m

 DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR UM
A TECLA H=

1.30m
 DO PISO ACABADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO -QD

CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA

TOM
ADA   2 P+

T  H=
0.40m

  DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR TRÊS TECLAS H=
1.30m

 DO PISO ACABADO

SP
SENSOR DE PRESENÇA TETO

SIM
BOLOGIA

LUM
INÁRIA DE EM

REGÊNCIA

  ESCALA :INDICADA

  DATA :

            M
AIO / 17

  TÍTULO :

         CONCLUSÃO GINÁSIO IGREJA LUTERANA

  LOCAL :

RUA JOÃO TESSER, Nº 807, SARANDI / RS

  PROPRIETÁRIO :

           PREFEITURA M
UNICIPAL DE SARANDI

                           CNPJ: 97.320.030/0001-17

  RESPONSÁVEL TÉCNICO :

JUNIOR VALM
OR DE CARLI

Arquiteto e Urbanista CAU/RS 56278-5

                       PREFEITURA M
UNICIPAL DE SARANDI

  ASSUNTO :

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BAIXA TENSÃO

  FOLHA :

INS 02 / 02


